Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wykonać okablowanie światłowodowe szkieletowe pomiędzy serwerowniami (serwerownia główna i rezerwowa) prowadzone istniejącą kanalizacją światłowodową oddalone od siebie do 500 m.

2. Zastosować okablowanie światłowodowe umożliwiające transmisję sygnałów o przepływności minimum 10Gb/s.

3. Zastosować kabel światłowodowy jednodomowy o krotności włókien 24J.

4. W szafach serwerowych kabel zakończyć na przełącznicach 24 polowych 19"/1U wyposażonych w złącza typu 2xLC/UPC Duplex.

5. W zależności od potrzeb w szafach zainstalowane zostaną półki zapasu.

6. Po wykonaniu połączeń trakt optyczny ma zostać przetestowany i zmierzony.

7. Sporządzić dokumentację powykonawczą.
8. Dostarczyć wkładki światłowodowe 10 Gb/s 48 szt. oraz Patchcord światłowodowy do 10 m długości – 48 szt.

Alternatywnie wykonie połączeń o przepływności minimum 40Gb/s (wraz z wkładkami i patchcoradmi)
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